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1. Вступ
При побудові системи керування утфельним ваку-
ум-апаратом задача оптимального керування є однією з 
головних задач. Для реалізації алгоритмів на сучасній 
мікропроцесорній техніці необхідно розробити струк-
туру оптимальної системи керування. Доречно відзна-
чити, що розроблена система має якісні характеристики 
функціонування при виконанні умов: збурення вклада-
ються в задані обмеження, математична модель досить 
чітко описує процес, об’єкт працює в заданому режимі. 
Для доведення ефективності оптимальної системи 
керування вакуум-апаратами з елементами ситуацій-
ного підходу було використано імітаційне моделюван-
ня. Переваги застосування імітаційного моделювання 
найбільш помітно виявляються у разі моделювання 
виробничих процесів.
Важливо, що імітаційне моделювання використову-
ється, швидше, як спосіб попереднього аналізу розро-
бленої системи і допомагає в цьому більше, ніж простий 
текстовий або математичний опис її.
2. Постановка задачі
Оптимальне керування процесу кристалізації про-
водиться для знаходження оптимальних режимів да-
ного процесу та для підвищення ефективності роботи 
утфельних вакуум-апаратів періодичної дії. Для кож-
ної ситуації синтезували відповідне їй оптимальне 
керування. В даному випадку оптимальне керування 
зводиться до розв’язання однієї з таких задач:
1. мінімізація тривалості процесу;
2. максимізація виходу готового продукту.
Мінімізація тривалості використовується у разі, 
коли продуктове відділення стає „вузьким” місцем у 
виробництві цукру і запаси сиропу досягають критич-
ної межі, тобто коли втрати сиропу потрібно звести до 
мінімуму і вихід готового продукту може розглядатись 
як обмеження. Максимізація виходу готового продук-
ту використовується при достатній продуктивності 
відділення і головною ціллю є досягнення збільшення 




Були розроблені алгоритми що реалізують спосіб 
оптимального керування вакуум-апаратами періодич-
ної дії для розв’язання задач мінімізації тривалості 
процесу або максимізації готового продукту.
3. Мінімізація тривалості процесу
Алгоритм, що реалізує спосіб оптимального керуван-
ня вакуум-апаратом для розв’язання задачі мінімізації 
тривалості процесу зводиться до визначення n p tв n, , ,θ ,с; 
де n , θ , с - кінетичні параметри, форм-фактор та по-
стійна часу відповідно; p tв n,  - тиск вторинної пари та 
температура гріючої пари в камері.
Початкові вхідні дані (блок 2), необхідні для роз-
рахунку, пов’язані з якістю утфелю та параметрами 
апарату.
Рисунок 1. Схема алгоритму, що реалізцє хадачу 
мінімізації тривалості процесу
Знаходження оптимального значення θ∗  (блок 3) ви-
конується зміною керувань p t cв n, ,  за допомогою методу 
градієнта.
Знаходження оптимального значення n∗  (блок 4) 
виконується зміною керування p tв n,  за допомогою гра-
дієнтного метода.
Розрахунок залежності змінних стану ведеться в 
блоці 5.
В блоці 6 порівнюються досягненні значення трива-
лості процесу, кінцевий вміст сухих речовин з існуючи-
ми, вміст кристалів цукру та перевіряють обмеження. 
Якщо CBук. =92,5%, h hy y k= . , Kp Kpk м/ .≥ 0 9 , тоді опти-
мальні значення змінних керування виводяться, якщо 
ні то повертаємося до блоку 5 і продовжуємо розраху-
нок залежності змінних стану від часу
При мінімізації тривалості процесу, критері-
єм його закінчення буде досягнення вмісту сухих 
речовин 92,5% і певного рівня утфелю. Крім того, 
вихід готового продукту не повинен бути менше до-
пустимого.
Приблизний час циклу в більшості випадків для 
вакуум-апаратів періодичної дії першого продукту, 
дорівнює 3,5-4 години.
За технологічним регламентом на Лохвицькому 
цукровому заводі варіння утфелю ведеться при-
близно 3,5 години при p кПaв = 40 , t Cn =115 , а 
власно процес кристалізації триває 2,6 години.
На процес варки утфелю впливають збурення, а 
саме CBcn , tc , Дбcп , які є стохастичними. Реальна 
частота зміни збурень дозволяє зробити припущен-
ня, що для кожного варіння збурення змінюються 
один раз на її початку. Експериментально встанов-
лені такі межі зміни збурень: CBcn  - вміст сухих 
речовин в сиропі, який підкачується, змінювався в 
межах 62 66−[ ] %СР; tc  - температура сиропу, який 
поступає з випарної станції, в межах [72-78] C ; 
Дбcп  - доброякісність сиропу, який підкачується; в 
межах [90-93] од.Дб,.
Результати імітаційного моделювання за алгорит-
мом мінімізації тривалості процесу представлено у ви-
гляді таблиці для 3-х варінь утфелю першого продукту 
для Лохвицького цукрового заводу.
Як видно з табл. 1, тривалість процесу кристалі-
зації всіх варінь зменшилась в середньому на 17%, 
а тривалість всього процесу варіння менша за час 
варіння утфелю на Лохвицькому цукровому заводі у 
середньому на 12%.
Враховуючи вище викладене, простежили за до-
помогою імітаційного моделювання динаміку зміни 
основних змінних стану від часу, порівнюючи з експе-
риментальними даними, отриманими під час варки на 
Лохвицькому цукровому заводі. 
Як видно з графіка, час варіння утфелю зменшився, 
потрібний вміст сухих речовин, а саме CBy =92,5% до-
сягається через 2,25 години. 
Вихід готового продукту, як видно з табл.1, в усіх 
трьох варіннях не виходить за обмеження.
№ Збурення  Змінні керування Ефективність оптимального керування
1сп ,
од.Дб
tc , C CBcn ,%
pв , кПа tn ,
оC






1 90.1 75.3 63.5 22 128 0,8 0,941 2,25 13,5
2 92,8 76.8 65.1 25 131 0,7 0,942 2,18 16,1
3 91,5 72.4 66.2 24 125 0,65 0,92 2,05 21
Таблиця 1
Результати моделювання при застосуванні алгоритму мінімізації тривалості процесу
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Рисунок 2. Залежність вмісту сухих речовин від часу
1-експериментальні дані
2-оптимальна траєкторія
4.Максимізація виходу готового продукту 
Алгоритм зводиться до визначення θ, , , ,n p t cв n ,Kp . 
До початкових вхідних даних (блок 2), необхідних 
для розрахунку, відносяться дані, що і у попередній 
задачі.
 Знаходження оптимального значення θ∗  (блок 3) 
виконується зміною керувань p t cв n, ,  за допомогою ме-
тоду градієнта. В блоці 4 ведеться розрахунок n∗  (так 
само, як при мінімізації тривалості процесу). Розраху-
нок залежності змінних стану від часу виконується в 
блоці 5. В блоці 6 порівнюються досягненні значення 
тривалості процесу, кінцевого вмісту сухих речовин та 
рівня з існуючими та перевіряються обмеження. Якщо 
CBу к. ≥ 92,5%, h hy y k≥ . , τц огр.  > τk , тоді оптимальні 
значення змінних керування виводяться, якщо ні, то 
повертаємося до блоку 5 і продовжуємо розрахунок 
залежності змінних стану від часу.
Рисунок 3. Схема алгоритму, що реалізує задачу 
максимілізації виходу готового продукту
При моделюванні процесу під час розв’язання за-
дачі максимізації виходу готового продукту для умов 
Лохвицького цукрового заводу час проходження всіх 
стадій не може бути більшим допустимого, в даному 
випадку – 3,5 годин з врахуванням продуктивності 
шести центрифуг та утфелемішалки або не більше 
2,6 годин процесу кристалізації. Закінчується процес 
варіння утфелю досягненням CBy =92,5% та певного 
рівня утфелю в вакуум-апараті.
Отже, враховуючи збурення, як і в попередній зада-
чі, результат імітаційного моделювання представлено 
у табл.2 для 3-х варок утфелю першого продукту.
Таблица 2
Результати моделювання при використанні алгоритму 





















1 91 72.3 64.5 29 121 1,3 0,981 2,52 9,1
2 92,8 74.8 63.7 34 119 1,1 0,968 2,42 7,6
3 90,1 72.4 66.1 31 123 0,95 0,983 2,48 9,2
де Kp opt
∗  = 
( / ) ( / )
( / )
Kp Kp Kp Kp
Kp Kp




звідки ( / )Kp Kpк м e  - це вихід готового продукту, розра-
хований за експериментальними даними.
Як видно з табл. 2, тривалість всіх варінь не пере-
вищує 2,6 години, а вихід готового продукту більший 
в середньому на 8%.
Враховуючи вище викладене, простежили за до-
помогою імітаційного моделювання динаміку зміни 
основних змінних стану, порівнюючи її з експеримен-
тальними даними, отриманими під час варінь утфелю 
на Лохвицькому цукровому заводі.
Рисунок 4. Залежність вмісту кристалів цукру від часу
1-експериментальні дані
2-оптимальна траєкторія
Як видно з рис. 4 час досягнення вмісту сухих речо-
вин в утфелі майже співпадає з реальним часом. Вміст 
кристалів цукру збільшився майже на 4% за той самий 
час, що і при варінні утфелю на заводі.
Виходячи з графіків, можна зробити висновок, 
що запропонована система оптимального керування 
призвела до покращення умов варіння і до збільшення 
виходу готового продукту майже на 8% в порівнянні 
з експериментальними даними, тривалість процесу 




За допомогою імітаційного моделювання було оці-
нено ефективність застосування оптимальної системи 
керування вакуум-апаратами періодичної дії за си-
туаційним підходом, що призводить до підвищення 
продуктивності всього продуктового відділення на 
цукровому заводі.
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портний засіб для роботи на марш-
рутах міського пасажирського 
транспорту, виходячи з інтересів 
пасажирів, через зменшення транс-
портного стомлення, і задоволен-
ня економічних вимог перевізника і 
органів місцевого самоврядування до 
маршруту, через прийнятний строк 
окупності транспортних засобів. 
Запропоновані номограми визна-
чення транспортної стомлювано-
сті пасажира і періоду окупності 
транспортних засобів різної паса-
жиромісткості значно спрощують 
вибір транспортного засобу для 
роботи на маршрутах міста
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1. Вступ
В останній час динамічний розвиток ринку транс-
портних послуг України привів до появи малих, се-
редніх і крупних підприємств транспорту різних форм 
власності.
Без врахування вимог ринку не можливий нор-
мальний розвиток будь-якого підприємства. Його 
кінцевою метою, в умовах конкуренції, є отримання 
приутку на основі вироництва послуги (пасажирські 
перевезення), яка неохідна споживачу (пасажиру).
2. Аналіз існуючих підходів вибору автотранспортного 
засобу на маршрутах міського пасажирського 
транспорту
Проведений аналіз підходів щодо вибору пасажи-
ромісткості автотранспортних засобів на маршрутах 
міського пасажирського транспорту свідчить про те, 
що вони базуються на ступних цілях: мінімізація ек-
сплуатаційних витрат при виконанні програми пере-
везень [1,2,3]; мінімізація часу пересування пасажира 
при визначених виробничих ресурсах; мінімізація на-
родногосподарських витрат [4]; мінімізація транспор-
тної втоми пасажирів при визначених виробничих 
ресурсах [5]. При цьому теоретично обґрунтованих 
рекомендацій щодо вибору пасажиромісткості авто-
транспортних засобів з врахуванням економічних і со-
ціальних факторів, що йдуть без врахування яких-не-
будь функцій чи коефіцієнтів, не було запропоновано.
3. Математична модель вибору пасажиромісткості 
автотранспортного засобу для роботи на маршрутах 
міста
Цільова функція вибору пасажиромісткості транс-
портного засобу для обслуговування міських марш-
рутів є актуальною, тому що враховує інтереси, як 
